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Sprawozdanie z badan 193/2018

Nazwa i adres Klienta: ,Wodociggi Koscianskie” Sp. z 0.0., ul. Czempiriska 2,
64-000 Koscian, Sie¢ Wodociggowo - Kanalizacyjna

Numer zlecenia: 1/2018

Prébka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Barbare Skorczyk).

Identyfikacja probki:

oznakowanie probki: K

kod laboratoryjny prébki: 332/18

punkt pobrania probki: Koscian, os. Konstytucji 3 Maja 84A/42, kuchnia
metodyka pobierania probki: PN-ISO 5667-5:2003 A

rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi

stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium: prawidtowy

Data pobrania prébki: 27.03.2018

Data przyjecia prébki do badarn: 27.03.2018
Godzina przyjecia probki do badar: 7:30
Data rozpoczecia badan: 27.03.2018

Data zakonczenia badan: 27.03.2018
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Wyniki badan

Badania fizyko-chemiczne

Kod laboratoryjny prébki: 332/18

Parametr br::;::ﬂ J‘::;::;k' Wynik Niepewnos¢ NDS
PB-06/W z dn. 22.02.2016 wydanie 7
Barwa na podstawie metody mg /1 Pt 7 n.d. Akcept.
Nanocolor 39 A(2)
Metnosé PN —EN ISO 7027-1:2016-09  A,(Z) NTU <0,30* n.d. 1,07
7,4
pH PN-EN ISO 105623:2012 - A\(Z) g n.d. 6,5-9,5
10,5°C.
848
Przewodnosé pS/cm iy
elektryczna PN-EN 27888:1999 A,(Z) w temp. Mool n.d. 2500
wilasciwa 25°C pomoca
urzadzenia do
kompensacii
wplywu temp.
Zapach PN — EN 1622 : 2003 Akcept. n.d. Akcept.
PB - 03/W z dn. 22.02.2016 wydanie
Jony amonowe 8 na podstawie testu kuwetowego mg /| <0,10* n.d. 0,50
Nanocolor nr 91805 A(2)
Azotyny PN-EN 26777:1999 A,(Z) mg/l <0,033* n.d. 0,50
. PB-01/W,S z dn. 22.02.2016 wydanie
Zelazo ogdine 8 na podstawie testu kuwetowego ug /1 80 n.d. 200
Nanocolor nr 91836 A,(Z)
PB-02/W z dn. 22.02.2016 wydanie 7
Mangan na podstawie testu kuwetowego ug fl 20 n.d. 50
Nanocolor nr 91860 A(Z)
Azotany PN-82/C-04576.08" A,(Z) mgfl 0,81 n.d. 50
Chlorki PN-ISO 9297:1994 A(2) mg/l 45 n.d. 250
PB-05W z dn. 17.08.2016 wydanie 1
Chlor wolny? na podstawie testu 8021 DPD Hach mal <0,10* n.d. 0,3
Lange A,(Z)
Indeks :
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 A(2) mg/l Oz 1,6 n.d. 50
Wapn PN — SO 6058 : 1999 A,(2Z) mg/l 191 n.d. n.d.
PN-C-04554-4:1999,
Magnez Zalacznik A AP mg/l 7 1 7-125
Sumaryczna
zawarto$¢ wapnia . mgfl
i magnezu PN —1S0 6059 : 1999 A,(Z),P CaCos 506 62 60-500
(twardo$é ogdlna)
Sumaryczna
zawartos$¢ wapnia _ : °
i magnezu PN —1SO 6059 : 1999 A,(Z) DH 28,4 n.d. n.d.
(twardo$é ogdina)
Zasadowo$¢ ogodlna | PN-C-04540-03:1990 mmol/l 4,6 n.d. n.d.
Ortofosforany Test kuwetowy Nanocolor nr 91877 mg/l 0,131 n.d. n.d.
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" _ norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

n.d. — nie dotyczy

"- akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0
Akcept. — akceptowalnady) przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian

* - wartosé ponizej zakresu akredytadji

' _ badania wykonywane w miejscu pobrania probki

Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.

Data sporzadzenia: 2550 h | Sporzadzit. e L e hte? B Datal 202005,

Autoryzowat i zatwierdzit............L. L 1. WREKL.. L 2. Data:.<¥:.03..18

/ Tzabeic Mruk
Uwagi:

1. Niepewnos¢ wynikoéw badan podawana jest na zyczenie Klienta i gdy wynik niepewnosci obejmuje warto$¢
najwyzszego dopuszczalnego stezenia (NDS).

2. Niepewnos$¢ wyniku wyrazona jest niepewnos$cig rozszerzong obliczong dla:

- metody badawczej bez niepewnosci pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg M).

- metody badawczej wraz z niepewnoscig pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspoiczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg P).

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie, transport, metode pobierania i czysto$¢ pojemnikéw w
przypadku prébki pobranej przez Klienta.

4. Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

5. Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

6. Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacije dotyczace przeprowadzonych badan.

7. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literg
A) i nieakredytowanymi.

8. NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie/dopuszczalne zakresy wartoSci wedlug wymagan ,Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi’.

9. Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzjg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Koscianie z dnia 14.07.2017r. oznakowane symbolem (Z).

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN




