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Wodociggi Koscianskie” Sp. z o.0.
ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian,
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Sprawozdanie z badan 800/2022

Nazwa i dane kontaktowe Klienta: ,WWodociagi Koscianskie” Sp. z o.0.,
ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian, Sie¢ Wodociggowo - Kanalizacyjna
Numer zlecenia: 1/2022

Probka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Marlene Mikotajczak).

Identyfikacja prébki:

e oznakowanie probki: KP

kod laboratoryjny probki: 1697/22
punkt pobrania probki: Koscian, ul. tgkowa 5, Stacja Paliw PW Pieprzyk, tazienka

rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi

@
e metodyka pobierania prébki: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07 A
e stan probki: prawidtowy

Data pobrania probki: 29.11.2022

Data przyjecia prébki do badan: 29.11.2022
Godzina przyjecia prébki do badan: 9:00

Data rozpoczecia badan: 29.11.2022

Data zakonczenia badan: 29.11.2022
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Wyniki badan

Kod laboratoryjny probki: 1697/22

Lange A,(Z),P

Parametr b:n:::::a Jednostka Wynik Niepewnosé Krf,tf)ria
PB-06/W z dn. 25.04.2022 wydanie 9
Barwa na podstawie metody mg /l Pt 12 3 Akcept.
Nanocolor 39 A,(Z),P
Metnosé PN — EN ISO 7027-1:2016-09 A,(Z),P NTU <0,300 1,07
7,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 A(2),P asteorwisia 0,1 6,5-9,5
1350,
1127
Przewodnosé uS/cm Gl flnrg
elektryczna PN-EN 27888:1999 A,(Z),P w temp. e, 181 2500
wilasciwa 25°C pomoca
urzgdzenia do
kempensacji
wplywu temp.
Jony amonowe PN-1SO 7150-1:2002 A,(Z),P mg /I <0,1300 0,50
Azotyny PN-EN 26777:1999 A(2),P mg/l <0,033( 0,50
) PB-01/W,S z dn. 25.04.2022 wydanie
Zelazo ogdlne 10 na podstawie testu kuwetowego Hg /I 60 20 200
Nanocolor nr 91836 A (Z),P
PB-02/W z dn. 25.04.2022 wydanie 9
Mangan na podstawie testu kuwetowego pg /| <20V 50
Nanocolor nr 91860 A,(2),P
Azotany PN-82/C-04576.08%) A,(Z),P mg/l 5,6 1,5 50
Chlorki PN-1SO 9297:1994 A,(2),P mg/l 73 16 250
Indeks .
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 A,(Z),P mg/l O2 1,4 0,5 5,0
Wapn PN —1S0O 6058 : 1999 AP mg/| 159 14 n.d.
. _ . | PN-C-04554-4:1999,
Magnez (z obliczen) Zalgcznik A AP mg/l 22 2 7-125
Sumaryczna
zawartosc wapnia | py _ 150 6059 : 1999 AP | M9 488 44 60-500
i magnezu CaCOs
(twardos$¢ ogdlna)
Sumaryczna
zawartosC wapnia | py _ 150 6059 : 1999 A(2),P °DH 27,4 2,5 n.d.
i magnezu
(twardo$¢ ogdlna)
PB-05/W z dn. 25.04.2022 wydanie 3
Chlor wolny? na podstawie testu 8021 DPD Hach mg/l <0,10V) 0,3

(**) wymagania wg ,Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi” (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
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2 — badania wykonywane w miejscu pobrania probki

%) — norma wycofana przez PKN bez zastgpienia

n.d. — nie dotyczy

"~ akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0
Akcept. — akceptowalna(y) przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

-wartos¢ metnosci (0,30+0,08) NTU jest dolng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody (jest
jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong eksperymentalnie w Laboratorium)

-stezenie jondow amonowych (0,13+0,04) mg/l jest dolng granicg zakresu pomiarowego akredytowane;
metody (jest jednoczesnie granica oznaczania iloSciowego wyznaczong eksperymentalnie w
Laboratorium)

(- stezenie azotynow (0,033+0,005) mg/l jest dolng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody
(jest jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong eksperymentalnie w Laboratorium)
(M_-stezenie manganu (20£10) ug/l jest dolng granicg zakresu pomiarowego akredytowanej metody (jest
jednoczesénie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong eksperymentalnie w Laboratorium)

M-stezenie chloru wolnego (0,10+0,04) pg/l jest doing granicg zakresu pomiarowego akredytowane;j
metody (jest jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczonag eksperymentalnie w
Laboratorium)

Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.
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Uwagi:

1. Niepewno$¢ wynikow badan akredytowanych podawana jest kiedy:

- jest to istotne dla waznosci lub zastosowania wynikoéw badan,

- jest to uzgodnione z klientem,

- wplywa na zgodnos¢ z wyspecyfikowang granica.

2. Niepewnos$¢ wynikow badan akredytowanych podawana jest na zyczenie Klienta, gdy ma to znaczenie dla
miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi.

3. Niepewnos$¢ wyniku wyrazona jest niepewnoscig rozszerzong obliczong dla:

- metody badawczej bez niepewnosci pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg M).

- metody badawczej wraz z niepewnos$cig pobierania probek przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2 (oznakowane literg P).

4. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
5. Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

6. Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badan.

7. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badarn wykonane metodami akredytowanymi (oznakowanymi literg A)
i nieakredytowanymi (oznakowanymi literg N). Wszystkie wartosci ponizej lub powyzej akredytowanego
zakresu pomiarowego metody sg rezultatami badania.

8. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzjg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie (nr decyzji: ON.HK.903.25.2022) z dnia
15.07.2022r. oznakowane symbolem (Z).

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN







