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»Wodociggi Kosciarnskie” . .
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia SP’“:IZ‘;;';&?"“’"‘“
ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian,

tel. 65512 13 88

Laboratorium ,Wodociggéw Kosciarnskich”
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Kietczewo, ul. Polna 75, 64-000 Koscian, Sirona/ stron 1/3
tel. 6551224 93

Sprawozdanie z badan nr 53/2015

Nazwa i adres Klienta: ,Wodociggi Kosciarnskie” Sp. z 0.0., ul. Czempinska 2, 64-000
Koscian — Dziat Wodociggéw i Kanalizacji

Numer zlecenia: 1/2015

Prébka pobrana przez: pracownika Laboratorium.

Sposoéb pobierania prébek: PN-ISO 5667-5:2003 A

Identyfikacja probki:

e nr probki nadanej przez Klienta: 1
e kod laboratoryjny prébki: 83/15
e punkt pobrania prébki: Koscian, ul. Wielichowska 2, Sklep ,Zabka” (zaplecze

sklepu)

rodzaj prébki: woda do spozycia
stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium: prawidtowy

Data pobrania prébki: 09.02.2015

Data przyjecia prébki do badan: 09.02.2015
Godzina przyjecia probki do badan: 7:00
Data rozpoczecia badan: 09.02.2015

Data zakonczenia badan: 09.02.2015
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Wyniki badan

Parametr br::;:; "':."i::ka Wynik NDS
Barwa PB-06/W z dn. 22.05.2013 wydanie 6 A,R,(Z) mg/l Pt 7 Akcept.
Metnosé PN — EN ISO 7027 : 2003 AR,(Z) NTU <0,30" 1
pH PB-09/W z dn. 22.05.2013 wydanie 6 A,R,(Z) 7,4 6,5-9,5
Przewodnos$é
elektryczna PN-EN 27888:1999 A,R,(Z) uS/em 946 2500
wiasciwa
Zapach PN - EN 1622 : 2003 Akcept. Akcept.
PB - 03/W z dn. 22.05.2013 wydanie 7
Jony amonowe na podstawie testu kuwetowego Nanocolor mg/l <0,10* 0,50
nr 91805 A,R,(Z)
Azotyny PN-EN 26777:1999 A,R,(Z) mg/l <0,033* 0,50
PB-01W,S z dn. 19.12.2013 wydanie 7 na
Zelazo ogéine podstawie testu kuwetowego Nanocolor po/l 130 200
nr 91836 AR,(Z)
PB-02/\W z dn. 22.05.2013 wydanie 6 na
Mangan podstawie testu kuwetowego Nanocolor pg/l 20 50
nr 91860 AR\(2)
Azotany PN-82/C-04576.08 AR,(Z) mg/l 1,9 50
Chlorki PN-I SO 9297:1994 AR,(Z) mg/l 53 250
Chlorwolny | oy _ 73/c - 04600 mg/ 0,06 i
Indeks PN-EN ISO 8467:2001 R| mgno, 3,0 nd.
nadmanganianowy ) '
Wapn PN — SO 6058 : 1999 mg/l 155,5 n.d.
Magnez PN — SO 6058 : 1999 mg/l 20,2 n.d.
Twardos¢ ogdlna | PN —I1SO 6059 : 1999 R mg/l CaCOs3 468,1 n.d.
Twardosé ogélna | PN - ISO 6059 : 1999 R °DH 26,3 n.d.
Z"‘i‘;“g‘:‘r"”:s“ PN-90C-04540/03 mmol/ 50 nd.
Ortofosforany Nanocolor Test 1-77 mg/l 0,198 n.d.
n.d. — nie dotyczy
Akcept. — akceptowalna(y) przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian
* - wartos¢ ponizej zakresu akredytacji
Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.
Data sporzadzenia: 03.92: 2715 | Sporzadzit:....../ L JoBQememooee. Data:.03.92.2919
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Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wylgcznie do badanych prébek.

2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie, transport, metode pobierania i czysto$¢ pojemnikow w
przypadku prébki pobranej przez Klienta.

3. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

5. Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczgce przeprowadzonych badan.

6. Sprawozdanie z badaii zawiera wyniki badai wykonanych metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.
Metody badawcze dodatkowo oznakowane literg A posiadajg akredytacje PCA. Nr certyfikatu AB 1360.

7. NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie/dopuszczalne zakresy wartosci wediug wymagan ,Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi”.

8. Sprawozdanie z badarn zawiera wyniki badan wykonanych metodami badawczymi zatwierdzonymi decyzjg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kosécianie z dnia 18.07.2014r. oznakowane symbolem (Z).

9. Badania wody wykonywane sg metodami referencyjnymi zgodnie z zalgcznikiem nr 9 ,Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi” oznakowanymi literg R oraz niereferencyjnymi.

10. Wyniki badan wykonane metodami referencyjnymi moga byé wykorzystywane do oceny zgodnosci w obszarze
regulowanym prawnie, natomiast wykonane metodami niereferencyjnymi, wycofanymi lub réwnowaznymi nie majg
zastosowania do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN




