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Sprawozdanie z badan nr 30/2013

Data wydania sprawozdania: 25.02.2013

Nazwa i adres Klienta: ,Wodociggi Kosciariskie” Sp.z 0.0., ul. Czempiniska 2, 64-000
Koscian - Dziat wodociggdw i kanalizacji
Numer zlecenia:2 /2013

Prébka pobrana przez: pracownika Laboratorium
Sposdb pobierania prébek: PN- ISO 5667-5:2003

Identyfikacja probki:

¢ nr probki nadanej przez Klienta: J/4S
kod laboratoryjny prébki: 39

punkt poboru prébki: Os. Jagielloriskie hydrofornia
rodzaj prébki: woda z sieci wodociggowej
stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium: prawidtowy

Data poboru préb: 14.02.2013

Data przyjecia probki do badan: 14.02.2013

Godzina przyjecia probki do badarn:12:00
Data rozpoczecia badan: 14.02.2013
Data zakonczenia badar: 14.02.2013

Wyniki badan
. . Wartosé
Parametr brd‘::v::a Je::::;ka Wynik ane:mosé dopus:f:zalna
Barwa * PB-06MW z dn. 29.01.2013 A mg Ptdm® 513 1,36 15
Metnosc* PN - ENISO 7027 :2003 A NTU <0,30* n. dot. 1
Odczyn pH* PB-09W z dn. 29.01.2013 A 7,82 0,29 6,5-9,5
Przewodnosé
elektryczna wiasciwa w | PN-EN 27888:1999 A uS/cm 925 40 2500
25 °C*
Zapach™* PN - EN 1622 : 2003 N Akcept. n. dot.
Jon amonowy* PB - 03/W z dn. 29.01.2013 A mg /dm® | <0,071* g0t 0,500
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n.dot. — nie dotyczy
# - warto$¢ ponizej granicy oznaczalnosci
Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.
Sporzadzit: Autoryzowat i zatwierdzitk:
k. /\ta&o«uk KIERCNIK LARDR: 2IUM
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Izabela Mruk

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1360 w zakresie metod badawczych oznakowanych
literg A. Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nie
akredytowanymi oznaczonymi literg N.

Wyniki badar odnosza sie wylgcznie do obiektow badanych.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzonych badar.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za poboér, transport, metode pobrania i czysto$é pojemnikéw w przypadku
prébki pobieranej przez Kiienta.

Laboratorium realizuje badania zgodnie z metodami badawczymi wediug tabeli ,Wyniki badari”, jednakze w
przypadku metod nie zatwierdzonych przez Paristwowg Inspekcjg Sanitarng, uzyskane wyniki moga byé
wykorzystane jedynie na potrzeby monitoringu wewnetrznego.

»*" — Metody badawcze zatwierdzone decyzjg. Pafistwowej Powiatowej Inspekciji Sanitarnej w Koscianie z dnia

19.07.2012.

,*" — Metody badawcze nie zatwierdzone przez Pafistwowa Powiatowg Inspekcje Sanitarng w Koscianie.
Niepewnos$¢ pomiar6w i/lub wynikéw badan podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla
interpretacji wynikéw.

»~"- Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Niepewnos¢ pomiaréw i/lub wynikéw badan podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla
interpretacji wynikéw.

Podana niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania prébki w przypadku prébki pobranej przez Klienta.

Niepewnos§¢ wyniku uwzglednia niepewnosé zwigzang z poborem prébki w sytuaciji gdy prébka pobrana jest przez
pracownika Laboratorium.

Podane wartosci niepewnosci dla cech zwalidowanych stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci ok.
95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN



