P[: ‘: R Formularz F-01/PT-08
»Wodociggi Kosciarskie

Nokone: Civinan Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sprawozdanle z badah nr 91/2013
ARREDYTACI ul. CZempiﬁska 2, 64-000 KOéCian, Nr wydania: 11 Data wydania:
tel. 65512 13 88 11.03.2013
% Laboratorium ,Wodociggow Koscianskich” Obowisze od: Strona/ stron 1/4
Spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig
SR Kiefczewo, ul. Polna 75, 64-000 Koscian, 11.03.2013
AB 1360 tel. 65512 24 93

Data wydania sprawozdania: 30.04.2013

Sprawozdanie z badan nr 91/2013

Nazwa i adres Klienta: ,Wodociggi Koscianskie” Sp.z 0.0., ul. Czempiriska 2, 64-000
Koscian - Dziat wodociggéw i kanalizacji

Numer zlecenia: 2/2013

Prébka pobrana przez: pracownika Laboratorium.

Sposbb pobierania prébek: PN- ISO 5667-5:2003

Identyfikacja probki:
¢ nr probki nadanej przez Klienta: 3
kod laboratoryjny prébki: 132
punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody Jesionowa
rodzaj prébki: woda surowa
stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium: prawidtowy

Data poboru préb: 25.04.2013

Data przyjecia prébki do badan: 25.04.2013
Godzina przyjecia prébki do badan:10:00
Data rozpoczecia badan: 25.04.2013

Data zakonczenia badan:29.04.2013
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POLSKIE CENTRUM Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sprawozdanie z badai nr 91/2013
SasEaTIaEn ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian, Nr wydania: 11 Data wydania:
tel. 65512 13 88 11.03.2013
Laboratorium ,,Wodociggéw Koscianskich” Cbawkgase o Stronc/ siron 244
Spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cig
Kiefczewo, ul. Polna 75, 64-000 Koscian, 11.03.2013
tel. 6551224 93
Wyniki badan
Metoda Jednostka . Wartos¢
Parametr badsiveisn rulary Wynik -
Temperatura wody w o n. dot.
chwili poboru ** A c 10,1
Temperz'abtrt:’)rs f:ansportu oc 40 n. dot.
Temperatura wody w o n. dot.
chwili badania** c 12,9
Barwa* PB-0BW z dn. 20.01.2013 A mg Pt/dm? <1,916"* n. dot.
Metnosc* PN-ENISO7027:2003 A NTU 23,0 n. dot.
Odczyn pH* PB-09/W zdn. 29.01.2013 A 7,62 n. dot.
Przewodnosé elektryczna . n. dot.
wiaSciwa w 26 °C* PN-EN 27888:1999 A uS/cm 923
Zapach* PN — EN 1622 : 2003 N Akcept. n. dot
Jon amonowy* PB-03Wzdn. 29.01.2013 A mg /dm’ 0,256 n. dot.
Azotyny* PB - 04\W zdn. 29.01.2013 A mg /dm® 0,043 .
Zelazo og6ine* PB-01Wzdn. 29.01.2013 N ug /dm?® 4076 n. dot
Mangan* PB-02W zdn. 29.01.2013 A pg /dm’ 187 n. dot
Azotany* PB-05W zdn. 29.01.2013 A mg /dm® 3,253 n. dot
Chlorki** PN-ISO 9297:1994 N mg Cl/dm’ 48 n. dot.
CHZT Cr PN-ISO 15705:2005 N mg O/ dm® 9,53 i oL
CHZT met. KMnO4** PN-85C-04578/02 N mg Oof dm® 35 n. dot.
Wapti* PN - SO 6059 : 1999 N mg Ca/ dm® 155,5 . gk
Magnez** PN - 1SO 6059 : 1999 N | mgMg/ dm® 33,5 it
Twardosé og6lna** PN-71C-04554 N mg CaCOs 524,5 B dat.
Twardo$é™ PN-71C-04554 N N 29,4 n. dot.
Twardosé** PN-71C-04554 N mval/ dm® 10,5 n. dot
Zasadowos¢ ogélna** | PN-90C-04540/03 N mmol/ dm® 5,1 . et
Ortofosforany™* Nanocolor Test 1-77 N mg fdm® 0,351 n. dot.
Siarczany* PN-ISO 9280:2002 N | mgSO2/dm? 198 n. dot
Zawiesina og6lna** PN-EN 872:2007/Ap1:2007 N mg /dm® 6 n. dot.
BZTs** PN-EN 1899-2:2002 N mg OJ/ dm® 1,4 n. dot.
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Identyfikacja probki:

e nr probki nadanej przez Klienta: 4

kod laboratoryjny prébki: 133
punkt poboru prébki: Stacja Uzdatniania Wody Jesionowa
rodzaj prébki: woda uzdatniona
stan prébki w chwili przyjecia do Laboratorium: prawidtowy

Data poboru préb: 25.04.2013

Data przyjecia probki do badan: 25.04.2013
Godzina przyjecia prébki do badar:10:00
Data rozpoczecia badan: 25.04.2013

Data zakonczenia badan:26.04.2013

Wyniki badan
Wartosé
Parametr br ;:‘:::a Jc:::::;ka Wynik dopus:czalna
Temperatura wody w o
chwili poboru** A G o
Temperatura transportu o
prob™ A C 4,0
Temperatura wody w o
chwili badania** N - 15,5
Barwa* PB-06MW zdn. 29.01.2013 A mg Pt/dm’ <1,916" 15
Metnos§c¢* PN — EN ISO 7027 : 2003 A NTU <0,30” 1
Odczyn pH* PB-09/W zdn. 29.01.2013 A 7,71 6,5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna .
wiasciwa w 25 °C* PN-EN 27888:1999 A uS/em 917 2500
Zapach** PN — EN 1622 : 2003 N Akcept.
Jon amonowy* PB-03/W zdn. 29.01.2013 A mg/dm’ <0,071” 0,500
Azotyny* PB - 04/W zdn. 29.01.2013 A mg /dm° <0,026" 0,500
Zelazo ogdlne* PB-01Wzdn.29.01.2013 A g /dm® 36 200
Mangan* PB-02W zdn. 29.01.2013 A ug /dm’ 21 50
Azotany* PB - 05\W z dn. 29.01.2013 A mg /dm’ <2,306" 50
o PN-ISO 9207:1994 N | mgCldm® 50 250
Chiorwairly™ PN — 73/C — 04600 N | mg Ci2/dm® 0,15
RHZ T et KMncy™ PN-85C-04578/02 N | mgoOydm® 2,8 5,0
Wapni™* PN —1SO 6059 : 1999 N mg Ca/ dm’ 155,5
Magnez PN — [SO 6059 : 1999 N | mgMg dm® 20,6
Twardo$¢ ogélna** PN-71C-04554 N mg CaCOs 471,0
Tordasis PN-71C-04554 N N 26,4
Twardo$§¢é** PN-71C-04554 N mval/ dm’ 9,4
Zasadowo$¢ ogdlna** PN-90C-04540/03 N mmol/ dm”® 5,0
Ortofosforany™* Nanocolor Test 1-77 N mg /dm® 0,139
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n.dot. — nie dotyczy
# - warto$¢ ponizej granicy oznaczalnosci
Odstepstwo: Nie zastosowano odstepstw.

Sporzadzit: Autoryzowat i zatwierdzit:
s & i KIEROVE 1 L ARORATORIUM

bt Lent
Tzabela Mruk

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1360 w zakresie metod badawczych oznakowanych
literg A. Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badar wykonane metodami akredytowanymi i nie
akredytowanymi oznaczonymi literg N.

Wyniki badari odnoszg sie wytgcznie do obiektéw badanych.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

Na zyczenie Klienta Laboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczgce przeprowadzonych badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobér, transport, metode pobrania i czystos$¢ pojemnikéw w przypadku
prébki pobieranej przez Klienta.

Laboratorium realizuje badania zgodnie z metodami badawczymi wediug tabeli ~MVyniki badan”, jednakze w
przypadku metod nie zatwierdzonych przez Paristwowa Inspekcje Sanitarng, uzyskane wyniki mogg by¢
wykorzystane jedynie na potrzeby monitoringu wewnetrznego.

9

»" — Metody badawcze zatwierdzone decyzjg Panstwowej Powiatowej Inspekji Sanitarnej w Koscianie z dnia
19.07.2012.

»*" — Metody badawcze nie zatwierdzone przez Panstwowa Powiatowsg Inspekcje Sanitarng w Koscianie.
Niepewnos¢ pomiaréw i/lub wynikéw badan podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dla
interpretacji wynikow.

»~"- Wartos$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku Zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Niepewno$¢ pomiaréw i/lub wynikéw badarn podawana jest na zyczenie Klienta lub kiedy ma to znaczenie dia
interpretacji wynikéw.

Podana niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania prébki w przypadku prébki pobranej przez Klienta.

Niepewnos¢ wyniku uwzglednia niepewnos¢ zwiazang z poborem prébki w sytuacji gdy prébka pobrana jest przez
pracownika Laboratorium.

Podane warto$ci niepewnosci dla cech zwalidowanych stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci ok.
95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN



